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ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

1. Наименование предприятия, организации (заявитель), юридический/фактический адрес:
Администрация Мурашинского Муниципального округа Юридический адрес: 613711, Кировская 
область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. К. Маркса, д. 28

2. Наименование образца (пробы):
Вода питьевая централизованного водоснабжения

3. Место отбора:
Водонапорная колонка по адресу: 613724, Кировская область, Мурашинский район, с. Боровица.

4. Дата и время отбора:
01.08.2023 12 ч. 00 мин.

5. Должность и Ф.И.О. лица, проводившего отбор:
Помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской 
области" в Юрьянском районе Козлова Н. Б.

6. Условия доставки:
автотранспорт, термоконтейнер 1: (+4±1)гр.С

7. Дата и время доставки в ИЛЦ:
01.08.2023 14 ч. 00 мин.

8. Количество (объем) для испытаний:
4,0 л.

9. Цель отбора:
Производственный контроль

10. Дополнительные сведения:
Договор № 1929-07 от 10.07.2023 г.
Акт отбора проб (образцов) № 370 от 01.08.2023 г.
Пломбировочное устройство № К 16-0134078, К 16-0134079
НД на отбор проб: ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 
"Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".

11. НД, устанавливающие требования к объекту исследований (испытаний):
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

12. Код образца (пробы):
4481-1,2-2.1.1-23
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В ода питьевая  цен трали зован ного  водоснабж ения 
код образца: 4481-1 ,2 -2 .1 .1 -23

п ротокол №  4481 от  03 .08 .2023

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Д ата  н ач ала исследования: 01 ,08 .2023_______ Д ата  окончания исследования: 03 .08 .2023

№
п/п Определяемые показатели Единица измерения Результат исследования 

±погрешность измерения Норматив НД на метод 
исследования

1 Запах  при  20  °С баллы 0 не более 2 Г О С Т  Р  57164-2016
2 Запах при  60  °С баллы 0 не более 2 Г О С Т  Р  57164-2016
3 П р и в к у с / щ елочной баллы 2 не более 2 Г О С Т  Р  57164-2016

4 Ц ветность град. м ен ее 1 не более 20
Г О С Т  31868-2012  

(м етод  Б)

5 М утн ость /  по каолину м г/л м енее 0,58 не более 1,5 Г О С Т  Р  57164-2016

6 А лю м и ни й м г/л м енее 0,04 0,2
Г О С Т  18165-2014 

(м етод  Б)

7
А м м и ак/ам м он ий -и он
( Ш З /Ш 4 + ) м г/л м енее 0,10 2,0

Г О С Т  33045-2014  
(м етод  А )

8 Ж елезо  (Ре, сум м арно) м г/л 0,23  ±  0,06 0,3 П Н Д Ф  14.1:2:4.50-96

9 Й од м г/л м енее 0 ,010 0,125 М У К  4 .1 .1090-02

10 К альци й м г/л 2 ,0  ± 0 ,5 не норм ируется П Н Д Ф  14.1:2:3.95-97

11 Н итраты  (N 0 3 -) м г/л 1,3 ± 0 ,3 45 ,0
Г О С Т  33045 -2014  

(м етод  Д )

12 Н итри ты  (N 0 2 -) м г/л 0 ,037  ± 0 ,0 1 9 3,0
Г О С Т  33045-2014  

(м етод  Б )

13 С ульф аты  (8 0 4 2 - ) м г/л 5,8  ± 1 ,2 500,0 Г О С Т  31940-2012  
(м етод  3)

14
М ы ш ьяк  (А з, 
сум м арно)

мг/л м енее 0,01 0,01 Г О С Т  4152-89

15 М едь м г/л м енее 0,02 0,1 Г О С Т  4388-72  п.2

16 Ф ториды  (Р-) м г/л м ен ее 0,1 1,5
П Н Д Ф  14.1:2:3:4.179- 

2002
17 Х лориды  (С1-) м г/л 10,2 ±  1,0 350,0 Г О С Т  4245 -72  п .2

18 Ж есткость  общ ая оЖ 0,20  ±  0,05 не более 7,0
Г О С Т  31954-2012  

(м етод  А )

19
В одородн ы й  
показатель (рН ) ед. 9,0  ±  0,2 в пределах 6 ,0-9 ,0

П Н Д Ф
14.1:2:3:4.121-97

20
П ерм анган атн ая
оки сляем ость

м г/дм З 0 ,72  ± 0 ,1 4 не более 5,0
П Н Д Ф  14.1:2:4.154- 

99

21
О бщ ая
м и нерал изац ия  (сухой 
остаток)

мг/дмЗ 320 ,0  ± 7 ,1 не более 1000
П Н Д Ф  14.1:2:4.114- 

97

22
К рем ни й  (81, 
сум м арно)

м г/л 6,1 ± 1 ,2 не более 25 П Н Д Ф  14.1:2:4.215- 
2006

23 Щ елочность общ ая м м оль/дм З 5,2  ± 0 ,6 не норм ируется Г О С Т  31957-2012 
(м етод  А .2  способ1)

24 М арганец  (М п, 
сум м арно) мг/л м енее 0,01 0,1 Г О С Т  4974 -2014  п.З

25 Г  идрокарбонаты мг/дмЗ 317,3 не норм ируется Г О С Т  31957-2012
И сследован ия  проводили: ( /  л
Д олж н ость Ф И О П о д п и с / / 77
Ф ельдш ер-лаборан т Б ояри н цева И.Е. у У
Ф ельдш ер-лаборан т К ропотова Л. В. %ш&1 /
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ * /
Д ата  начала исследования: 01 .08 .2023_______Д ата  окончания исследования: 03 .08 .2023

№
п/п Определяемые показатели Единица измерения Результаты исследований Норматив НД на методы 

исследования

1
О бщ и е (обобщ енны е)
колиф орм ны е
бактерии

К О Е /100 см3 0,7 О тсутствие М У К  4.2.1018-01

2 Е зсЬ епсЫ а соИ К О Е /100 см3 Н е обнаруж ено О тсутствие М У К  4 .2 .1884-04
3 О М Ч  (37± 1 ,0 )°С К О Е/смЗ 30 Н е более 50 М У К  4.2.1018-01
4 К олиф аги Б О Е /100 см3 Н е обнаруж ено О тсутствие М У К  4.2.1018-01
5 Э нтерококки КОЕ/Ю О см3 Н е обнаруж ено О тсутствие М У К  4 .2 .1884-04
И сследования проводили:
Д олж н ость Ф .И .О П одп ись Ау  /Р

Ф ельдш ер-лаборан т Ч и ркова Л.В. а и п

Ответственный за оформление протокола:
М еди ц ин ский  стати сти к  П егуш и на Н.И.

Примечание:
1. Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.
2. Полная или частичная перепечатка, копирование протокола без письменного разрешения ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кировской области" в Юрьянском районе не допускается. Разрешение подтверждается подписью 
руководителя/заместителя руководителя ИЛЦ филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области"в Юрьянском 
районе и печатью с указанием даты выдачи копии.

Протокол составлен в двух экземплярах
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